
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI
Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagań technicznych jakie winien spełnić Wykonawca przy realizacji
kontraktu na przedmiotową budowę. Specyfikację należy rozpatrywać łącznie z rysunkami, kosztorysem, innymi
dokumentami  opisującymi  inwestycję  i  stanowi  integralną  część  dokumentów  kontraktowych.  Wszelkie
rozwiązania techniczne związane z prawidłową realizacją budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie
zawarte w dokumentacji winne być wykonane zgodnie z obowiązującymi w budownictwie normami i  sztuką
budowlaną.  Roboty nie ujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub
montażu urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczególnienia w
dokumentacji  nie  jest  podstawą  do roszczeń  finansowych Wykonawcy w stosunku  do Inwestora  lub  Biura
Projektów. Dodatkowe wyjaśnienia związane z realizacją przedsięwzięcia biuro projektów może sporządzić  na
podstawie odrębnej umowy z Wykonawcą w postaci rysunków roboczych i nadzorów technicznych w trakcie
trwania realizacji inwestycji. Zmiany w przyjętych rozwiązaniach technicznych lub zastosowanych materiałach
muszą  zostać  zatwierdzone  przez  projektanta.  Ewentualne  zmiany  dokonane  bez  w/w  uzgodnień  mogą
stanowić  podstawę  do  wstrzymania  budowy  na  wniosek  Biura  Projektów.  Wykonawca  jest  całkowicie
odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilości materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją na etapie
przetargu.  W  razie  wystąpienia  niezgodności  opisu  technicznego  z  dokumentacją  rysunkową  Wykonawca
powinien  zwrócić  się  pisemnie  do  biura  projektów  celem  wyjaśnienia  rozbieżności.  Zasada  powyższa
obowiązuje przy wyjaśnianiu wszelkich wątpliwości związanych z niniejszą dokumentacją. Należy przestrzegać
narzuconych wymiarów liniowych.

KLAUZULA
Wszystkie specyfikacje urządzeń i rysunki szczegółowe proponowane przez Wykonawcę będą zatwierdzane
przez Inwestora lub Biuro Projektów.
W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy  przy  wycenie  uwzględnić  wszystkie
elementy  danego systemu  niezbędne do  zrealizowania  całości  prac.  Niezależnie  od  stopnia  dokładności  i
precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany
jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. W związku z tym wykonanie prac budowlanych musi zapewnić
utrzymanie założonych parametrów.  Specyfikacje  i  opisy uwzględniają  standard minimalny dla  materiałów i
instalacji, niezbędny do właściwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca może zaproponować
alternatywne rozwiązania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu – do akceptacji
przez Inwestora. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy
ujęte w specyfikacji (opisie), a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w specyfikacji winne
być traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji
należy zgłosić projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu.
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